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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1
ENTIDAD CONVOCANTE
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE  

             RUC N° 20419026809
1.2 DOMICILIO LEGAL

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n – Jesús María, para todos los efectos legales y administrativos del presente proceso de selección y la ejecución contractual.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La presente Licitación Pública tiene por objeto la Implementación del Centro de Cómputo de Contingencia para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

09 Recursos Directamente Recaudados.

1.5 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/. 892,500.00 (Ochocientos Noventa y Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del año 2007. 

	70 % del Valor Referencial
	Valor Referencial
	Valor Referencial + 10 %

	S/. 624,750.00

(Seiscientos Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).
	S/. 892,500.00

(Ochocientos Noventa y Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
	S/. 981,750.00

(Novecientos Ochenta y Un Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).


Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al setenta por ciento (70%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Pliego, quedando suspendida el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto se cumpla con este requisito.

1.6 SISTEMA DE ADQUISICION

Suma Alzada

1.7 BASE LEGAL
· Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 28927 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007.

· Decreto Supremo N° 083-2004-PCM – Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 084-2004-PCM – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

· Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley N° 27633 – Ley de Promoción Temporal de Desarrollo Productivo Nacional.

· Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

· Directiva Nº 001-2004-CONSUCODE/PRE, Reporte de Información sobre procesos de selección y sus contratos al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – SIACE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
Prepublicación de las Bases: Del 19/12/2007 al 27/12/2007

· Convocatoria………………………………………………………………..: 28/12/2007
· Registro de Participantes……………………………………………….: 02/01/2008  al  21/01/2008 
· Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases….: 02/01/2008  al  08/01/2008
· Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases……… : 11/01/2008
· Integración de las Bases………………………………………………. : 17/01/2008 
· Presentación de Propuestas………………………………………….. : 24/01/2008 

En acto público: Cuarto Piso a las 10:00 horas

· Evaluación de Propuestas……………………………………………..:  25/01/2008  al  30/01/2008
· Otorgamiento de la Buena Pro……………………………………… : 31/01/2008 
En acto público: Cuarto Piso a las 15:00 horas

2.2 CONVOCATORIA

Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 104° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma. 

La Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa – PROMPYME tendrá acceso permanente a la información de los procesos de selección registrados en el SEACE para su análisis y difusión entre las micro y pequeñas empresas.

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Logística, sito en Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n – Jesús María (3er piso), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a  13:00 horas y de 14:00 horas a 17:00 horas, previo pago de la suma S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles), por derecho de participación en la ventanilla de Caja (2do. piso) sito en la Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n - Jesús María.

Para registrarse, la persona natural o jurídica que solicite participar en un proceso de selección y solicite ser notificado electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse, de conformidad con el Artículo 108º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo deberá consignar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, conforme al Formato N° 01.
2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 110º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes del CONSUCODE, sito en Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n – 2do. Piso – Jesús María, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2007-CONSUCODE, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.
MUY IMPORTANTE, no se aceptarán consultas y observaciones a las Bases que se presenten en otras oficinas fuera de la fecha y horario establecido.

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas, será mediante un pliego absolutorio, que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes, que así lo hubieran declarado (Formato Nº 01), de conformidad con lo establecido en el Artículo 110º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE

Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados.

Para tal efecto, el observante presentará el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago efectuado al CONSUCODE que por dicho concepto establece el respectivo TUPA, dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del oficio de requerimiento.
La elevación de las observaciones al CONSUCODE se realizará de acuerdo a lo dispuesto en  el Artículo 116º del Reglamento.

En caso que el adquiriente de Bases no cumpla con cancelar el monto de la tasa a su cargo, dentro del plazo, la Presidencia del Comité Especial aplicará lo prescrito en el Artículo 125º de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,  teniendo por no presentadas las observaciones no acogidas.

2.6 MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACIÓN
Para una mejor coordinación, se agradecerá que el pliego de consultas y/u observaciones a las Bases, sea acompañado con un disquete que contenga el texto de las mismas en lenguaje MS Word, siendo facultativa la presentación en dicho medio magnético, sólo después de haberlas presentado por escrito. 

No se aceptarán por estos medios, las consultas u observaciones que no hayan sido presentadas oportunamente y por escrito al Comité Especial, según el calendario del presente proceso de selección.

Los participantes que deseen ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar. 

2.7 INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como regla definitiva del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.

En los casos en que no se hubiere elevado al CONSUCODE el expediente respectivo, corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases, como lo establece al Artículo 117º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Asimismo, el Comité Especial, publicará las Bases integradas a través del SEACE, tal como lo señala el Artículo 118º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2.8 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

2.8.1 Forma de Presentación de Propuestas

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Capacitación (4° Piso), en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Licitación Pública N° 002-2007-CONSUCODE.

Asimismo, todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

2.8.1.1. Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica:

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público el mismo que se realizará con la participación de Notario Público.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 02). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado también con carta poder simple (Formato Nº 02). 

Las propuestas se presentarán en original y una copia en dos sobres debidamente cerrados, el primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), de la siguiente manera:
SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:




Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01). 
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo  llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como participante.
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 125 º  del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

2.8.1.2. Apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro:
Al inicio del acto público, el Comité Especial hará de conocimiento de los postores, a través de un cuadro comparativo el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.
A continuación, el Notario procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas económicas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) y las que fueren inferiores al setenta por ciento (70%) del valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. 
El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. 
Se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

2.8.2 Contenido de las Propuestas

2.8.2.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TECNICA

El sobre Nº 1 podrá contener, además de un índice de documentos que contiene el sobre, la siguiente  documentación: 

Documentos  Obligatorios:

a) Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, según Anexo Nº 01 de las presentes Bases.
b) Diseño del Centro de Cómputo, conforme lo requerido en el numeral 4 de los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Capítulo IV de las Bases, “Especificaciones Técnicas”.
c) Copia simple de la Certificación UL de los componentes de cableado estructurado, conforme lo requerido en el literal b. del numeral 5.1 del Capítulo IV de las Bases, así como de los dispositivos y equipos señalados en el numeral 5.4 del mismo capítulo, referente al Sistema de detección y alarmas de humo y fuego; y de robo y asalto.
d) Declaración Jurada de Garantía, el mismo que debe ofertarse como mínimo  lo requerido en el literal c. del numeral 5.1; literal g. del rubro Extinción de fuego del numeral 5.4; y numerales 7.1 y 7.2 del Capítulo IV de las bases.
e) Diseño de los muebles que permitan consolidar en un punto único del área de operadores la supervisión del CCC; su diseño deberá tener la facilidad de que dos operadores puedan trabajar en simultáneo. El diseño debe considerar que cada operador trabaje con dos o tres monitores.
f) Plan de Mantenimientos Preventivos de todos los equipos, conforme lo requerido en el numeral 7.3 del Capítulo IV de las Bases.
g) Relación y contenido de los cursos de capacitación a brindar, conforme lo requerido en el numeral 8 del Capítulo IV de las Bases.
h) Copia simple de Constancia de Inscripción en el  Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de Bienes.
i) Declaración Jurada del  postor de acuerdo al Artículo 76º del  Reglamento de la  Ley de       Contrataciones y Adquisiciones del Estado  - Anexo Nº 02.

j) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo dispuesto en la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobado con la Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE (Artículo 37º de la Ley), según Anexo N° 03. Asimismo, cada una de las partes del consorcio deberá presentar los documentos señalados en los literales h) e i). 

k) Copia simple de la Constancia de Inscripción del producto ofertado en el Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN), de ser el caso. La inobservancia de tal requisito por parte de los postores que oferten un producto industrial manufacturado en el país supondrá el rechazo de su propuesta.
Documentos  Facultativos.

l) Experiencia del Postor, según Anexo N° 04. Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes para implementaciones de centros de cómputo, durante un periodo determinado no mayor a seis (06) años a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un máximo de tres (03) veces el valor referencial. Tal experiencia se acreditará con copia simple de comprobantes de pago cancelados o, en su defecto, con copia de contratos y su respectiva conformidad de entrega de los bienes.
La cancelación de los comprobantes de pago podrá constar en: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o en el mismo comprobante de pago.
m) Declaración Jurada de Plazo de Implementación y de Garantía Adicional ofertada, según Anexo N° 05.
n) Declaración Jurada de Bienes que califican como Nacional, de acuerdo al D.S. N° 003-2001-PCM y la R.M. N° 043-2001-ITINCI/DM, de ser el caso.

2.8.2.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA
El Sobre N° 2, deberá contener la Propuesta Económica con la siguiente información: 

1. Valor total de la oferta económica, en nuevos soles, incluido  todos los tributos, seguros, transportes, pruebas, materiales  y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la implementación.

Consideraciones para la propuesta económica:

a) La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso.

b) Las propuestas que excedan en más de 10% o sean inferiores al 70% del valor referencial total serán devueltas al postor teniéndolas por no presentadas.
c) El monto total de la propuesta económica y los subtotales deberán ser expresados hasta con dos decimales.

2.9 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica
: 100.000 puntos

Propuesta Económica
: 100.000 puntos

2.9.1 Evaluación Técnica. 

La evaluación de la propuesta técnica considerará los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Capítulo IV de las presentes Bases, de modo que las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité Especial aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo requerido de 60.000 puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2.9.2 Evaluación Económica.           
Si la propuesta económica excede en más del 10%  ó es menor al 70% del valor referencial, se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi


Donde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

2.9.3 Determinación del Puntaje Total 
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi
=
0.70 PTi + 0.30 PEi

Donde:

PTPi
= Costo Total del postor i

PTi
= Puntaje de la evaluación técnica del postor i

PEi
= Puntaje de la evaluación económica del postor i

En todos los casos, el puntaje total se calculará hasta el tercer decimal. 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 27633 que modifica la Ley 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, a su vez modificado por el D.U. 064-2000 y D.U.083-2001, la bonificación adicional del 20% se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada correspondiente.

2.10 OTORGAMIENTO, NOTIFICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor puntaje total. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

La publicación del consentimiento de la Buena Pro se efectuará al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. Este será publicado en el SEACE.

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas presentadas se entenderán vigentes hasta la suscripción del contrato correspondiente. Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases.

La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

3.2. DE LAS GARANTIAS

Las garantías que deben entregar los contratistas son la de fiel cumplimiento del contrato y por el monto diferencial de la propuesta, según corresponda.

Estas garantías son la Carta Fianza, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento del CONSUCODE.

3.3. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar al CONSUCODE una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del CONSUCODE, siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la implementación, objeto de la convocatoria.
3.4. GARANTIA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica.

3.5. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Artículo 221° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

3.6. DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se procederá conforme a los plazos y procedimientos para suscribir el contrato que se establecen en el artículo 203° del Reglamento.

El contrato será suscrito por el CONSUCODE, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el contratista, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198°  del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

· Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia es hasta la conformidad de la última prestación del servicio;
· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. 

· Copia de DNI del Representante Legal;

· Copia de la Ficha Registral donde se señale el representante legal de la empresa;

· Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

· Copia del RUC de la empresa;

· Pacto de Integridad.
3.6.1 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del suministro de los bienes y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° y 225° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

3.7 LUGAR DE ENTREGA E IMPLEMENTACION
La implementación del Centro de Cómputo de Contingencia para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado se efectuará en el 5° Piso de la Sede Institucional del CONSUCODE, sito en Sub Bloque 69-B, Zona Comercial del Conjunto Residencial San Felipe, Edificio “El Regidor”, Distrito de Jesús María.
3.8 CONFORMIDAD DE LA ENTREGA
La conformidad estará a cargo de la Unidad de Soporte y Comunicaciones de la Oficina de Sistemas del CONSUCODE, en un plazo que no excederá de diez (10) días naturales computados desde que el proveedor hizo entrega de la implementación del Centro de Cómputo de Contingencia.
3.9 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

Se efectuará al contado, previa conformidad de la Oficina de Sistemas del CONSUCODE. El pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días naturales computados desde la conformidad de la recepción de la implementación del Centro de Cómputo de Contingencia.
3.10 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Implementación del Centro de Cómputo de Contingencia para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado

1. ANTECEDENTES:

Se ha dispuesto la implementación de un Centro de Cómputo de Contingencia (CCC) para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) en el piso cinco de la sede anexa del CONSUCODE, edificio El Regidor, según se muestra en el diagrama Piso 5 – Edificio El Regidor, Área destinada al CCC.
Por ello, el presente documento tiene como finalidad solicitar el servicio de diseño e implementación del CCC bajo la modalidad de LLAVE EN MANO. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES:

A continuación, se hará referencia a tres áreas dentro del CCC, estas son: 

· Área de servicios. Destinada a los equipos de los sistemas de aire acondicionado, sistema de alimentación ininterrumpida, banco de baterías, tableros eléctricos, etc.

· Área de equipos. Destinada a los gabinetes de comunicaciones, servidores, etc.

· Área de operadores. Destinada a la supervisión de los sistemas y servicios del CCC.

3. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS:

	Adquisición de bienes y servicios para el acondicionamiento del Centro de Cómputo:

	· Sistema de cableado estructurado y sistema eléctrico

· Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)

· Sistema de aire acondicionado

· Sistema de monitoreo y seguridad

· Sistema de piso técnico

· Acondicionamiento

· Garantía

· Capacitación


4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS.

Las presentes especificaciones técnicas involucran la implementación del CCC en un espacio físico aproximado de 77 m2. El postor deberá presentar en su propuesta, un diseño de Centro de Cómputo que considere dentro de su solución los siguientes puntos:

4.1. Sistema de cableado estructurado y sistema eléctrico:

a. Suministro e instalación del cableado estructurado en categoría 6, correspondiente a las instalaciones dentro del CC.

b. Suministro e instalación de gabinetes de comunicaciones.

c. Canalización.

d. Suministro e Instalación del sistema eléctrico independiente de energía estabilizada y de energía comercial.

e. Suministro e instalación del cableado de energía estabilizada y de energía comercial con puntos de tomas dobles.

f. Aterramiento de partes metálicas (Grounding).

g. Canalización.

4.2. Sistema de alimentación ininterrumpida

a. Suministro e instalación de un sistema redundante de alimentación ininterrumpida (UPS).

4.3. Sistema de aire acondicionado

b. Suministro e instalación de un sistema redundante de aire acondicionado de precisión.

4.4. Sistema de seguridad

a. Suministro e instalación de un sistema de video vigilancia.

b. Suministro e instalación de un sistema de detección y alarmas de humo/ fuego y aniegos para el área de equipos.

c. Suministro e instalación de un Sistema de extinción de incendios para el área de equipos.

4.5. Sistema de piso técnico

a. Suministro e instalación del piso técnico para el área de equipos.

b. Suministro e instalación de una rampa para el acceso al área de equipos. 

4.6. Acondicionamiento y mobiliario

a. Suministro e instalación de equipos de iluminación.

b. Suministro e instalación de las divisiones del CCC.

c. Acondicionamiento del área destinada al CCC.

d. Suministro e instalación de puertas.

e. Suministro de Mobiliario para el área de operadores.

5. RequerimientoS TÉCNICOS mÍnimos

5.1. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA ELÉCTRICO

sistema de cableado estructurado

a. El cableado horizontal debe ser  realizado con cable UTP categoría 6.

b. Los componentes de cableado estructurado deben pertenecer a una marca con Certificación UL. En la descripción de cada uno de estos componentes se debe adjuntar los respectivos certificados vigentes de fábrica que garantizan el funcionamiento del sistema en conjunto.

c. El fabricante de la solución de cableado estructurado debe garantizar los productos y las aplicaciones, para el canal completo, para un período no menor a 15 años.

d. Los reportes de las mediciones y resultados formarán parte de la Memoria Descriptiva y del Acta de Entrega.

e. El sistema de cableado estructurado (canal completo) debe cumplir con las Normas Internacionales y las recomendaciones hechas en los Estándares de la Industria de Telecomunicaciones para garantizar la performance de la red (cableado estructurado categoría 6):

· EIA/TIA-568B2.1: Norma para Cableado Estructurado UTP.

· ANSI/TIA/EIA-568: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.

· ANSI/EIA/TIA-569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.

· ANSI/EIA/TIA-606: Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings.

· Building Industries Consulting Services (BICSI).

· Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM).

· National Fire Protection Agency (NFPA).

· National Electrical Code (NEC).

· La certificación actualizada del producto de cableado estructurado para garantizar la performance de canal completo.

· La norma EIA/TIA 569, para la administración del cableado.

· El Estándar de la infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers TIA/EIA-942.

· J-STD-607A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.

Consideraciones del diseño

a. El Proveedor instalará el cableado estructurado en un (01) gabinete de 42 RU (Unidades de Rack) a ubicarse en el área de equipos. La organización de los cables se realizará a través de ordenadores horizontales que el Proveedor suministrará. Además, se debe considerar un (01) gabinete adicional de las mismas características para la instalación de equipos de comunicaciones.

b. Los gabinetes deben ser del tipo cerrado de 19” y de 42 RU (unidades de Rack) según estándares. Deben incluir un sistema de extractores de aire; sistema de distribución de energía, con al menos 8 tomas, de fácil acceso; sistema de ordenadores verticales para los cables UTP y ordenadores horizontales de PVC para el ordenamiento de los patch cords. 

c. El Proveedor debe incluir los componentes necesarios para la “conectorización” de todos los puertos.

d. La cantidad de puntos a implementar en el CCC será como mínimo de 64, con cable UTP categoría 6.

e. El Proveedor se obliga a ejecutar todos aquellos trabajos que sean necesarios, aunque no estén detallados en este documento, a entera satisfacción del CONSUCODE.  

f. Los gabinetes contarán con ordenadores verticales para los cables UTP y ordenadores horizontales de PVC para el ordenamiento de los patch cords.

g. La topología física de red será de tipo estrella.

h. La solución a utilizar será categoría 6 según norma de la EIA/TIA 568-A.

i. Para el tendido horizontal del cableado estructurado, el Proveedor deberá utilizar bandejas con certificación UL.

f. Al término de las instalaciones de Cableado Estructurado el Proveedor realizará la certificación de las mismas, con un equipo certificador bajo supervisión del CONSUCODE y entregará al CONSUCODE la memoria descriptiva del cableado realizado. Todo el cableado instalado (100%) será probado en modo canal, verificando como mínimo el cumplimiento de los siguientes parámetros:

· Continuidad.

· Atenuación.

· NEXT.

· PS-ACR.

· Impedancia.

· Longitud.

· Capacitancia.

· Resistencia.
      Sistema eléctrico

a. El sistema eléctrico del CCC será totalmente independiente respecto a otros circuitos eléctricos del edificio. Por ello, el Proveedor deberá suministrar e instalar una acometida eléctrica con cable del tipo THW desde el tablero general del edificio hasta los tableros eléctricos a ubicarse en el área de servicios. El Proveedor deberá suministrar e instalar todo lo necesario para independizar el CCC, inclusive las llaves termo magnéticas necesarias para esto.

b. El Proveedor debe suministrar e instalar los tableros eléctricos para el CCC, diferenciando los circuitos de energía estabilizada, luminarias y energía de uso comercial. 

c. El proveedor deberá suministrar e instalar un sistema de medición para los tableros eléctricos del CCC, a fin de medir y/o monitorear su funcionamiento.  

d. Para la red eléctrica del CCC, el Proveedor debe considerar crecimiento de demanda, por lo que la capacidad de carga utilizada no debe superar el 50% de su capacidad total.

e. El Proveedor deberá considerar en su diseño circuitos eléctricos independientes redundantes desde el tablero del sistema de alimentación ininterrumpida. Asimismo, el CCC deberá contar con por lo menos un circuito de energía estabilizada sin protección de UPS.   

f. El Proveedor deberá suministrar e instalar los tomacorrientes necesarios para la conexión de todos los equipos a ser instalados en el CCC (mínimo 30 puntos dobles con línea a tierra). Del mismo modo, los tomacorrientes de energía comercial. Asimismo debe realizar las pruebas correspondientes.

g. El Proveedor debe considerar para su diseño, una solución basada en el nuevo reglamento marco del Código Nacional de Electricidad. 

h. El Proveedor coordinará con el CONSUCODE la conexión de los cables eléctricos utilizados con el sistema de tierra existente.

i. El proveedor es responsable de todas las conexiones eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento.

j. El Proveedor deberá suministrar e instalar una  barra de tierra (TGB) en el CCC. Esta deberá estar ubicada por debajo del piso técnico y  tendrá la finalidad de servir como punto común de referencia para el aterramiento de  los soportes de las baldosas, el chasis de los equipos y las tomas que lo requieran.

k. El proveedor deberá suministrar e instalar un supresor de Picos TVSS en el Tablero Eléctrico Principal del CCC.

l. El proveedor debe de considerar la instalación de Firestoping (retardantes de fuego) para el ingreso de acometidas al CCC.

El Proveedor debe realizar canalizaciones independientes para los siguientes tipos de cableado:

· UTP.

· Eléctrico.

5.2. Sistema de ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

El Proveedor debe suministrar un sistema redundante de alimentación ininterrumpida, que cumpla con los siguientes requerimientos y consideraciones:

a. 40 KW de potencia.

b. Transformador de aislamiento. 

c. El sistema deberá tener una autonomía no menor a 10 minutos a plena carga.

d. THDI < 3%

e. Factor de Potencia de entrada > 0.99

f. Interfaz de comunicación vía Web.

g. El tipo de baterías debe ser de libre mantenimiento.

h. El sistema debe soportar una operación continua los 365 días del año.

i. El Proveedor incluirá todos los materiales necesarios para la instalación del sistema, considerando todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

j. Deberá incluir los tableros de Bypass y de distribución para los distintos circuitos eléctricos del CCC.

5.3. Sistema de Aire Acondicionado.

El Proveedor debe suministrar un sistema redundante de aire acondicionado de precisión, que cumpla con los siguientes requerimientos y consideraciones:

a.
Para el área de equipos: 22°C  +/- 1ºC     

b.
Descarga de aire: descendente por falso piso

Descripción general del sistema de aire acondicionado de precisión:

a. El Proveedor presentará al CONSUCODE el esquema de instalación de los condensadores para los equipos a instalar.

b. El Proveedor deberá considerar, para su solución, los siguientes conceptos:

· Control de humedad

· Caudal de aire

· Filtración de aire

· Operación continua los 365 días del año

· Control de tipo precisión

· Función de apagado automático del sistema de aire acondicionado por alarma de incendio

c. El Proveedor considerará que la inyección de aire será descendente vía el piso técnico.

d. El Proveedor incluirá todos los materiales necesarios para la instalación electromecánica, interconexión de energía eléctrica desde la acometida principal, montaje, instalación de drenaje, rejillas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, considerando que estas instalaciones deben ser totalmente entubadas.

e. Para la puesta en marcha, prueba y regulación de los equipos el Proveedor designará a ingenieros certificados y técnicos calificados, los cuales utilizarán los procedimientos recomendados en fábrica que certifiquen la validez de las respectivas garantías de fábrica.

f. El Proveedor es responsable de los trabajos necesarios para el acondicionamiento de los puntos de drenaje y de todo lo necesario para que el sistema de aire acondicionado funcione correctamente. 

g. Uno de los equipos estará en operación, mientras que el otro estará en stand by/back up. Además, deben alternar entre ellos.  

h. El proveedor suministrará e instalará un equipo de aire acondicionado de tipo “split” para el área de operadores.

5.4. sistema de  seguridad 

El Proveedor debe suministrar e instalar los siguientes equipos:

Sistema de cámaras de seguridad

Este sistema actuará por sensores de movimiento y permitirá registrar las imágenes en un sistema digital. Además, debe ser posible repasar, buscar y etiquetar datos.

a. El control y visualización de las cámaras estará en el área de operadores. 

b. Las cámaras deberán estar montadas de manera que cubran la puerta de ingreso al CCC, la puerta de acceso al área de equipos, y el interior del área de equipos.

Sistema de control de acceso

Este sistema permitirá restringir el acceso al CCC y llevar un registro histórico del flujo de entrada y salida.

El Proveedor deberá incluir no menos de 12 tarjetas de proximidad de código único  para el acceso a una o ambas puertas. Asimismo, se desea cambiar los tipos de acceso e incluso denegarlos.

Comprende: 
Unidad controladora de acceso

Cantidad: 
01

Características:

· Para control de acceso de las puertas de ingreso

· Batería para alimentación de reserva, en caso de falla en el fluido eléctrico. 

· Puerto de comunicaciones para trabajo en red.

· Capacidad de operación independiente en caso de perder conexión con la red de comunicaciones.

Lector de proximidad

Cantidad: 
02 

Características:

· Rango de lectura no menor de 10 cm.

· De proximidad.

· Voltaje de alimentación desde unidad controladora de acceso.

· Para utilización con unidad controladora de acceso.

Pulsadores de apertura

Cantidad:
02

Características:

· Contacto de salida tipo normalmente cerrado (N.C.) o normalmente abierto (N.O.).

· Para utilización con unidad controladora de acceso.

Chapa electromagnética o eléctrica

Cantidad:
02

Características:

· Voltaje de alimentación proporcionado por la unidad de control de acceso.

· Para ser utilizado en la puerta de ingreso principal al CCC y en la puerta del área de equipos.

Detector magnético

Cantidad:
01

Características:

· Para utilización en las puertas con chapa electromagnética o eléctrica.

· Salida de alarma tipo N.C. o N.O. 

· Certificación UL o ULC.

Sistema de detección y alarmas de humo y fuego; y de robo y asalto

a. El Proveedor suministrará e implementará un sistema de detección y alarma de humo y fuego.

b. El Proveedor suministrará e implementará un sistema de detección y alarma de robo y asalto.

c. En la implementación del sistema de detección de incendio el Proveedor debe incluir los controles y detectores de humo necesarios para cubrir el espacio físico del CCC, los cuales deben estar aprobados y normados por códigos nacionales e internacionales.

d. El Proveedor incluirá en su oferta un (1) detector de aniego o inundación, que debe ser instalado bajo el piso técnico.

e. El proveedor suministrará como mínimo dos extintores para el área de operadores.

El Proveedor suministrará e instalará como mínimo los siguientes dispositivos y equipos:

Detectores fotoeléctricos de humo 

Características:

· Tipo direccionable

· Sensor fotoeléctrico de humo 

· Alimentación desde el panel

· Prueba remota del detector desde panel

· Certificación UL o ULC

Estación manual

Características:

· Tipo direccionable (se puede considerar módulo de dirección por separado)

· Para adosar en la pared

· Para sistemas de detección de incendio

· De doble acción

· De metal, aluminio, o plástico de alto impacto

· Certificación UL o ULC 

Anunciador audible y luminoso

Características:

· Tipo direccionable incluido (se puede considerar módulo de dirección por separado).

· Sirena para anunciación audible y luz estroboscópica para anunciación visual.

· Alimentación desde el panel.

· Certificación UL o ULC.

      Módulo de control

Características:

· Tipo direccionable.

· Relay tipo “C” con salida N.O. o N.C. 

· Alimentación desde el panel.

· Certificación UL o ULC.
Detector infrarrojo pasivo

Características:

· Para utilización en interiores.

· Detección mediante doble tecnología (infrarrojo y microondas).

· Con tamper de protección contra apertura

· Salida de alarma N.C. o N.O.

· Certificación UL o ULC 

· Para pared o techo

Detector de aniego

Características:

· Para utilización en pisos.

· Detección de aniego o inundación de agua

· Salida de alarma N.C. o N.O.

· Certificación UL o ULC 

Extinción de fuego

El Proveedor suministrará e instalará un sistema supresor de incendios con el uso del agente extintor FM-200: 

a. El Proveedor implementará un sistema de detección de incendio que cubra el área de equipos. El sistema a instalar debe estar centralizado en un panel de control de alarma de fuego con capacidad de conducir la descarga de agente de extinción.

b. En la implementación del sistema de detección de incendio el Proveedor debe incluir los controles y detectores de humo necesarios, los cuales deben estar aprobados y normados por códigos nacionales e internacionales.

c. El proveedor debe incluir en el panel de control las funciones de descarga automática de gas.

d. El proveedor incluirá el panel de control y dispositivos necesarios para garantizar su funcionamiento.

e. El Proveedor garantizará que el sistema de detección y extinción de incendios tiene la capacidad de sofocarlos en forma automática.

f. El Proveedor garantizará que el funcionamiento está controlado mediante un arreglo doble cruzado en los detectores de humo del sistema de detección, de tal forma que al activarse ambos se iniciará en forma automática la descarga del gas FM-200. Además, antes de realizarse la descarga, el sistema de aire acondicionado deberá apagarse automáticamente.

g. El fabricante del sistema supresor de incendios debe garantizar la totalidad de la solución por un período no menor a 2 años.

Sistema de control ambiental
El Proveedor suministrará e instalará un sistema de control ambiental que controlará la temperatura y la humedad del área de equipos. Este sistema trabajará con rangos predefinidos y emitirá una alerta si los umbrales son rebasados.

5.5. Sistema de piso tÉcnico

a. El Proveedor debe suministrar e instalar piso técnico. 

b. El Proveedor deberá aplicar técnicas de distribución de peso.

c. El Proveedor debe nivelar perfectamente el piso técnico después de su instalación; y el acabado debe asegurar se evite la producción de polvos que podrían perjudicar el funcionamiento de los equipos a instalarse.

d. Las características mínimas del piso técnico son:

· Baldosas de alta densidad, ligada con resinas de altas prestaciones.

· Color claro.

· Bordes protegidos por un perfil de PVC deslizante.

· Aislamiento térmico y eléctrico.

· Acabado inferior y superior de laminado estratificado de alta, con elevada resistencia a la carga. 

· Las baldosas deben estar enchapadas por planchas metálicas en toda el área.

· Material incombustible.

e. El Proveedor instalara baldosas de que permita una ventilación adecuada para el centro de cómputo por el sistema de aire acondicionado.

f. El Proveedor deber realizar las perforaciones necesarias para el cableado estructurado a instalarse en el centro de cómputo. 

5.6. ACONDICIONAMIENTO

a. El Proveedor suministrará e instalará el sistema de iluminación en el CCC.

b. El sistema de iluminación, además de ser un elemento arquitectónico del CCC, garantizará los lúmenes necesarios para realizar las actividades que involucran la operación y mantenimiento de un centro de cómputo. 

c. El Proveedor suministrará e instalará como mínimo cuatro (4) equipos automáticos de iluminación de emergencia con focos bidireccionales para ser activados en ausencia del fluido eléctrico.

d. Acondicionamiento del área destinada al CCC: clausurar; independizar el CCC y sus ambientes; resane, pintura y acabado de las paredes, piso y techo del CCC; desmontaje y anulación de conexiones y aparatos sanitarios existentes;

e. El espacio interior del CCC deberá ser totalmente hermético y los muros, techos y divisiones serán acondicionados con técnicas y materiales que garanticen:

· La no propagación de incendios utilizando materiales de revestimiento en todo el CCC.

· El impedimento de acceso al CCC a personas no autorizadas.

· La impermeabilidad del piso.

f. El Proveedor incluirá una puerta con estructura de metal para el acceso al CCC.

g. El Proveedor suministrará e instalará todas las puertas y accesorios necesarios para implementar su solución propuesta.

h. El Proveedor deberá suministrar e instalar una rampa de acceso al nivel del piso técnico, la cual estará cubierta con un material de naturaleza antiestático.

i. El Postor incluirá en su propuesta el diseño de los muebles que permitan consolidar en un punto único del área de operadores la supervisión del CCC; su diseño deberá tener la facilidad de que dos operadores puedan trabajar en simultáneo. El diseño debe considerar que cada operador trabaje con dos o tres monitores. 

6. consideraciones ADICIONAles
6.1. Mediante estas especificaciones el Proveedor se obliga a presentar un diseño para el CCC que tenga como mínimo lo anteriormente solicitado; y ejecutar la instalación de equipos, partes, componentes y todos aquellos trabajos que sean necesarios, aunque no estén detallados en este documento, para dejar completamente operativo el CCC, a entera satisfacción del CONSUCODE.

6.2. Todos los trabajos serán ejecutados sin interferir con el normal desarrollo de las actividades del CONSUCODE. Dichos trabajos podrán ser realizados durante las 24 horas de cada día. Aquellos que produzcan ruidos así como los que conlleven la necesidad de interrumpir la alimentación eléctrica a la carga crítica, sólo podrían ejecutarse entre las 23:00 y las 06:00 horas del día siguiente de lunes a viernes y las 24 horas los sábados, domingos y feriados. Sin embargo el CONSUCODE podrá modificar los días y horarios antes señalados de acuerdo a sus necesidades. Para el efecto, todas las coordinaciones se tendrán que realizar oportunamente con el CONSUCODE. 

6.3. El montaje, las instalaciones, dirección técnica de los trabajos, regulación, pruebas y entrega final, así como los planos de instalación y los de replanteo, estarán a cargo de un ingeniero Jefe de Proyecto certificado, quien actuará como profesional responsable en representación del Proveedor.

6.4. Las instalaciones y demás trabajos se realizarán sin interferir ni degradar la normal prestación de las demás instalaciones y equipos existentes del CONSUCODE.

6.5. Para la instalación se utilizará personal calificado en este tipo de trabajos. Asimismo, los materiales a emplearse en la ejecución de los trabajos serán nuevos y de primera calidad. El CONSUCODE se reserva el derecho de solicitar al Proveedor el cambio de los trabajadores o de los materiales que a su juicio considere inconvenientes.

6.6. Todo el equipamiento (sistema de cableado estructurado y sistema eléctrico,  sistema de alimentación ininterrumpida, sistema de aire acondicionado, sistema de seguridad, piso técnico, iluminación y equipos complementarios) serán nuevos, sin uso y de primera calidad. Estas condiciones son aplicables a todo lo necesario para la implementación de la solución planteada por el Proveedor ganador.

6.7. El costo de las pruebas de verificación de calidad de los materiales, del equipamiento, de las instalaciones sean provisionales o definitivas y las pruebas de funcionamiento que el CONSUCODE considere necesario efectuar, para el control y correcta ejecución de los trabajos, serán por cuenta del Proveedor.

6.8. Todos los elementos de fierro para soporte, suspensión y protección serán pintados con doble capa de pintura anticorrosiva y pintura de acabado similar a la existente.

6.9. Las interconexiones eléctricas se harán mediante cables del tipo THW, de capacidad adecuada, en ductos o canaletas similares a los existentes. Así mismo, se cambiarán aquellos cables existentes, que formando parte de las interconexiones actuales, se encuentren en mal estado o que necesiten ser reemplazados por alguna otra razón.

6.10. El sistema de aire acondicionado deberá permitir que el chequeo, ajustes, seguimiento de fallas y reemplazo de partes y componentes se puedan efectuar en forma rápida y segura. Así mismo, su diseño debe considerar que para su operación no se requiera tener acceso a partes vivas eléctricamente.

6.11. Todas las partes metálicas del sistema de aire acondicionado tendrán su correspondiente base anticorrosiva y pintura de acabado de fábrica.

6.12. Las pruebas finales con la carga crítica se efectuarán sin interferir el normal desarrollo de las actividades de la Entidad; para el efecto se deberá coordinar oportunamente con el CONSUCODE. 

6.13. Para el suministro e instalación de los equipos de detección de robo y asalto, el Postor debe considerar que la cantidad de detectores dependerá del rango de cobertura que estos tengan para el área del CCC.

6.14. De considerarse en el diseño del CCC propuesto por el Proveedor, el área de servicios puede contar con piso técnico y/o aire acondicionado.

6.15. El Proveedor entregará una memoria descriptiva que comprenda la instalación, programación y descripción de funcionamiento de los sistemas instalados en el centro de cómputo, entregando los planos correspondientes.

7. GARANTÍA

7.1. El Proveedor deberá brindar una garantía para todo lo suministrado e instalado no menor de dos (02) años. A excepción del canal completo del sistema de cableado estructurado, para el cual se solicitan quince (15) años de garantía. 

7.2. Para el caso del sistema de alimentación ininterrumpida, el Proveedor deberá incluir en el tiempo que dure la garantía (2 años) el cambio de las baterías, a todo costo.

7.3. El Proveedor deberá incluir en su propuesta el plan de mantenimientos preventivos para todos los equipos, una o dos veces al año. 
8. cAPACITACIÓN

8.1. El Proveedor deberá brindar capacitación respecto al sistema de cableado estructurado. Por lo cual, deberá incluir en su propuesta el contenido del curso a brindar para no menos de 7 personas de la Unidad de Soporte y Comunicaciones del CONSUCODE. El programa deberá tener no menos de 16 horas y deberá ser dictado por personal certificado por el fabricante, emitiendo un certificado o diploma sobre el curso dictado para cada uno de los participantes.

8.2. El Proveedor deberá brindar capacitación respecto al sistema de seguridad física. Por lo cual, deberá incluir en su propuesta el contenido del curso a brindar para no menos de 4 personas de la Unidad de Soporte y Comunicaciones del CONSUCODE. 

8.3. El Proveedor deberá brindar capacitación respecto al sistema de aire acondicionado. Por lo cual, deberá incluir en su propuesta el contenido del curso a brindar para no menos de 4 personas de la Unidad de Soporte y Comunicaciones del CONSUCODE. 

Piso 5 – Edificio El Regidor
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CAPITULO V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA

(Puntaje Máximo: 100.000 Puntos)


CRITERIOS DE EVALUACIÓN



    
      PUNTAJE

	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR
	60.000 PUNTOS

	B. PLAZO DE IMPLEMENTACION 
	30.000 PUNTOS

	C. GARANTIA ADICIONAL
	10.000 PUNTOS

	PUNTAJE TOTAL
	100.000 PUNTOS


A.
EXPERIENCIA DEL POSTOR

PUNTAJE MAXIMO: 60.000 PUNTOS

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes para implementaciones de centros de cómputo, durante un periodo determinado no mayor a seis (06) años a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un máximo de tres (03) veces el valor referencial. Tal experiencia se acreditará con copia simple de comprobantes de pago cancelados o, en su defecto, con copia de contratos y su respectiva conformidad de entrega de los bienes, hasta un máximo de diez (10) documentos.
La cancelación de los comprobantes de pago podrá constar en: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o en el mismo comprobante de pago.
La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

· Monto igual o mayor de S/. 2´677,500.00



 
60.000 puntos
· Monto igual o mayor de S/. 2´231,250.00 y menor de S/. 2´677,500.00
50.000 puntos
· Monto igual o mayor de S/. 1´785,000.00 y menor de S/. 2´231,250.00
40.000 puntos
· Monto igual o mayor de S/. 1´338,750.00 y menor de S/. 1´785,000.00
30.000 puntos
· Monto igual o mayor de S/.    895,000.00 y menor de S/. 1´338,750.00
20.000 puntos
· Monto menor a S/. 892,500.00





00.000 puntos
B.
PLAZO DE IMPLEMENTACION

    PUNTAJE MAXIMO: 30.000 PUNTOS

Se calificará el plazo de implementación ofertado, contabilizado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, según el siguiente rango:
· Hasta 45 días calendarios




30.000 puntos
· De 46 a 60 días calendarios



20.000 puntos

· De 61 a 75 días calendario
s



10.000 puntos

· Más de 75 días calendarios



  0.000 puntos

C.
GARANTIA ADICIONAL

    
    PUNTAJE MAXIMO: 10.000 PUNTOS

Se calificará el plazo de garantía adicional ofertado para todo lo suministrado e instalado, a excepción del canal completo del sistema de cableado estructurado, según el siguiente rango:

· 12 meses adicionales a lo solicitado en las especificaciones técnicas

10.000 puntos
· De 06 a 11 meses adicionales a lo solicitado en las especificaciones técnicas
  7.000 puntos

· Hasta 05 meses adicionales a lo solicitado en las especificaciones técnicas
  4.000 puntos

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

FORMATO Nº 01


REGISTRO DE PARTICIPANTES
TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Licitación Pública 
  (  X  )   N° 002-2007-CONSUCODE     
Concurso Público



(      )   
Adjudicación Directa Pública

(      )

Adjudicación Directa Selectiva

(      )


Adjudicación de Menor Cuantía

(      )

Denominación del proceso:

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE CONTINGENCIA PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
DATOS DEL PARTICIPANTE:

	(1) Nombre o Razón Social:

	

	(2) Domicilio Legal:

	

	(3)  R. U. C Nº
	(4)  Nº Teléfono (s)
	(5)  Nº Fax

	
	
	

	(6)  Correo(s)  Electrónico(s):

	


El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante Legal de la empresa ________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Lima, _______de                         de 2007
………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor

FORMATO N° 02
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Lima, ………… de …………….......... de 2007
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2007-CONSUCODE

Presente.-

……………………………… (nombre de la Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº --------------------- tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Licitación Pública N° 002-2007-CONSUCODE, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre  del representante) identificado con DNI. Nº ……………….. quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar la entrega de la propuesta Técnica y Económica, en el Acto de Presentación de Propuestas.

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor
ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Señores

COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2007-CONSUCODE

Presente.-

Estimados Señores

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece la Implementación del Centro de Cómputo de Contingencia para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo  con las Especificaciones Técnicas y demás condiciones que se indican en los mismos.

Si mi oferta es aceptada, me comprometo a realizar el servicio en la forma y plazo especificados en las Bases, previa suscripción del contrato correspondiente con el CONSUCODE.

Lima,____ de _________________del 2007

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor
ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO)

Señores: 

CONSUCODE

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2007-CONSUCODE (Primera Convocatoria), para la IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE CONTINGENCIA PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Lima,         

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor

ANEXO N° 03
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Lima,       de        de 2007
Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2007-CONSUCODE (Primera Convocatoria), responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato asociativo Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los bienes correspondientes al objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2007-CONSUCODE (Primera Convocatoria).

Designando al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijando nuestro domicilio legal común en........................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el contrato de prestación de servicio correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:




%

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:




%

Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1



Representante Legal Empresa 2
ANEXO N° 04

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

	Nº
	CLIENTE

 (RAZÓN SOCIAL)
	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
	N° CONTRATO 

O FACTURA
	IMPORTE DEL CONTRATO O FACTURA
	AÑO DE LA VENTA

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	


NOTA:

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes para implementaciones de centros de cómputo, durante un periodo determinado no mayor a seis (06) años a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un máximo de tres (03) veces el valor referencial. Tal experiencia se acreditará con copia simple de comprobantes de pago cancelados o, en su defecto, con copia de contratos y su respectiva conformidad de entrega de los bienes, hasta un máximo de diez (10) documentos.

La cancelación de los comprobantes de pago podrá constar en: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o en el mismo comprobante de pago.
Lima,

de

del 2007

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor
ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN Y

DE GARANTIA ADICIONAL OFERTADA
Lima,     de         del 2007
Señor:

CONSUCODE
Presente.-

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ..................... domiciliado en ..........................................; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2007-CONSUCODE, para la Implementación del Centro de Cómputo de Contingencia para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, DECLARO BAJO JURAMENTO que oferto lo siguiente:

· Mi plazo de implementación ofertado es de………………. (….) días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
· Asimismo ofrezco una garantía adicional para todo lo suministrado e instalado, a excepción del canal completo del sistema de cableado estructurado, de…………….. (…) meses adicionales a lo solicitado en las especificaciones técnicas.
………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor
ANEXO N° 08
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)
Lima,       de        del 2007
Señores
CONSUCODE

Presente.-

Ref.:
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2007-CONSUCODE
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo a las Bases y Especificaciones Técnicas de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2007-CONSUCODE, quien suscribe  presenta a su consideración la Propuesta Económica de………………………….(Razón Social o nombre), para la IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE CONTINGENCIA PARA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, conforme al siguiente detalle: 

Monto Total del servicio               S/. ____________________________ (Número y letras)

La oferta económica incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir sobre el costo total de la implementación.

Declaramos  haber tomado  conocimiento de todas las condiciones contenidas en las Bases y Especificaciones Técnicas.
La Propuesta Económica  que se presenta está  en correspondencia y de acuerdo con los documentos presentados en nuestra propuesta técnica. En el caso de comprobarse  cualquier incorrección en la misma, la ENTIDAD tiene derecho a invalidar nuestra  participación.

Atentamente, 

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor
PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicios que celebran de una parte el CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº  20419026809, señalando domicilio en Av. Gregorio Escobedo cuadra 7 s/n, Jesús María, Lima, debidamente representado por ………………………………., Jefe de la Oficina  de Administración y Finanzas, designado mediante Resolución N° …………………………………., identificado con DNI. Nº ………………………., que en adelante se denominará  EL CONSUCODE, y de la otra parte.............................................., con Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº..............................., con domicilio en..................................., debidamente representado por su Representante Legal, Don..........................., identificado con DNI. Nº........................., a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los siguientes términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA.- EL CONSUCODE  es un Organismo Público Descentralizado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de Derecho Público, que constituye pliego presupuestal propio y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083- 2004-PCM.

CLÁUSULA SEGUNDA.- EL CONTRATISTA desarrolla actividades referidas al ámbito del suministro solicitado, conforme el ordenamiento vigente y que declara con el carácter de Declaración Jurada, no estar incurso en ninguna causal de incompatibilidad legal que le impida contratar con EL CONSUCODE.
CLÁUSULA TERCERA.- Mediante Licitación Pública N° 002-2007-CONSUCODE, se convocó a proceso de selección para la Implementación del Centro de Cómputo de Contingencia para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, siendo que EL CONTRATISTA ha obtenido la buena pro, según Acta de Adjudicación de fecha …………………….

CLÁUSULA CUARTA.- Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a brindar el suministro contratado por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. …………………(…………..y ../100 Nuevos Soles), incluido el IGV y con sujeción a la propuesta económica y técnica de las bases de la Licitación Pública N° 002-2007-CONSUCODE, que forma parte integrante del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- EL CONTRATISTA declara que los precios propuestos incluyen los tributos, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del suministro contratado. 

CLÁUSULA SEXTA.- Los impuestos que se aprueben por disposiciones legales promulgadas por el Supremo Gobierno serán reconocidos por EL CONSUCODE.
CLÁUSULA SÉTIMA.- El pago se efectuará dentro de los diez (10) días naturales computados después de la conformidad de la recepción de la implementación del Centro de Cómputo de Contingencia, por parte de la Unidad de Soporte y Comunicaciones de la Oficina de Sistemas de EL CONSUCODE. 
CLÁUSULA OCTAVA.- EL CONSUCODE designa a la Unidad de Soporte y Comunicaciones de la Oficina de Sistemas del CONSUCODE, como el supervisor de la ejecución del contrato. El funcionario a cargo de dicho órgano será el responsable de la coordinación de las actividades contempladas en el presente contrato, la aceptación y aprobación por cuenta de EL CONSUCODE, de las prestaciones indicadas en las especificaciones técnicas u otros elementos que deben proporcionarse.

CLÁUSULA NOVENA.- EL CONTRATISTA, no podrá ceder parcial o totalmente su posición contractual, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución y cumplimiento del mismo, salvo que exista norma legal que lo permita expresamente. 
CLÁUSULA  DÉCIMA.- EL CONTRATISTA se obliga a implementar el Centro de Cómputo de Contingencia para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, en un plazo de………………(…..) días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme a las Bases Administrativas y a su propuesta técnica y económica. 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL CONTRATISTA es responsable de la prestación del servicio, correspondiéndole todo cuanto sea necesario hasta su total terminación y a completa satisfacción de EL CONSUCODE.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- El retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, por parte de EL CONTRATISTA, determinará la aplicación de una penalidad por cada día de atraso injustificado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto del contrato.

La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad diaria  =    0.10 x Monto _


               F x  Plazo en días
Donde F  tendrá el siguiente valor 
F = 0.40 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL CONSUCODE  podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Son causales de resolución del contrato, las señaladas en el Artículo 225° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento.      
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL CONTRATISTA ha presentado previamente a la firma del contrato la Constancia de no Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado y el Pacto de Integridad.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL CONTRATISTA ha cumplido con presentar previamente a la firma del presente contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento la Carta Fianza Nº ___________________ de característica incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de EL CONSUCODE, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, que asciende a S/.…………………………………… (………………………….. /100 Nuevos Soles), emitida por …………………………….., entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, la misma que tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la última prestación.

De igual forma, EL CONTRATISTA ha entregado a EL CONSUCODE como Garantía Adicional por el Monto Diferencial de Propuesta, la Carta Fianza Nº…………………………….. otorgada por el………………………………………. por un importe de S/……………………………………(……………………………./100 Nuevos Soles), conforme a lo dispuesto por el artículo 216° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la misma que tendrá vigencia hasta la conformidad de la recepción de la última prestación.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante conciliación y/o arbitraje de acuerdo a lo establecido en el artículo 53.2 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y de acuerdo con su Reglamento.

El arbitraje será resuelto por un árbitro único, según lo dispuesto en el Artículo 278° del Reglamento de la Ley N° 26850. 

A falta de acuerdo en la designación del mismo, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones señaladas en el presente contrato, bajo sanción de quedar Inhabilitado para Contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- En los extremos no estipulados en el presente contrato y sus anexos, deberá estarse a lo señalado por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por los Decretos Supremos N° 083-2004-PCM y N° 084-2004-PCM y la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, respectivamente.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente Contrato en tres (03) ejemplares del mismo tenor y efecto legal, en la ciudad de Lima a los.............. días del mes de…………….. del año 2007.

CONSUCODE




EL CONTRATISTA



Señores


Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE


Jesús María.-





Att.: Comité Especial
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